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ค�าน�า

  ร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นกิจการควบคุมประเภท
ค้าปลีกจ�าหน่ายถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวส�าหรับผู้ใช้รายย่อย เป็นกิจการ
อยู ่ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และใกล้ชิด 
ผู้บริโภครายย่อยจ�านวนมาก กรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบในการก�ากับดูแลกิจการร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ให้มีความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้บริโภครวมไปถึง 
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงสถานประกอบกิจการ
  การจัดท�าคูม่อืร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (ฉบบัประชาชน) 
ฉบับนี ้ มจุีดมุ่งหมายในการให้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้ก�ากับ
ดูแล รวมถึงผู้ที่สนใจและประชาชนโดยทั่วไป ให้มีความเข้าใจในการ
ประกอบกิจการร้านจ�าหน่ายก๊าซ การประกอบกิจการและการขนส่ง
ถังก๊าซให้มีความถูกต้องและปลอดภัยตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และ
มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 กรมธุรกิจพลังงาน
 กระทรวงพลังงาน
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ร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว

 ร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว คือ สถานที่ที่ ใช้เก็บรักษา 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไว้เพื่อการจ�าหน่าย

 ลักษณะอาคารร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องต้ังอยู่ใน
อาคารเอกเทศ ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถว ห้องแถว อาคารชุด มีพื้นที่ว่างรอบ
อาคาร ไม่ได้ใช้ก�าแพงอาคารร่วมกันกับอาคารอื่น
 (*หากเป็นร้านจ�าหน่ายก๊าซท่ีมีหลักฐานที่ออกโดยส่วนราชการ
แสดงการประกอบกิจการมาก่อนวันที่ 16 มกราคม 2550 สามารถใช้
เป็นหลักฐานเพื่อพิจารณาการอนญุาตประกอบกิจการได้)
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 ปริมาณการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวของร้านจ�าหน่าย 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 ระหว่าง 150 ลิตร (75 กิโลกรัม) ถึง 500 ลิตร (250 กิโลกรัม) 
ให้แจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงจะสามารถประกอบ
กิจการได้
 ตั้งแต่ 500 ลิตร (250 กิโลกรัม) ขึ้นไป ต้องขออนญุาต และ
ได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้ ใบอนุญาตจะ
หมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี ผู้ขออนญุาตสามารถยื่น
เอกสารเพื่อขอต่ออายุใบอนญุาตได้ก่อนล่วงหน้า 60 วัน ก่อนใบอนญุาต
หมดอายุ

ปริมาณการเก็บรักษาสูงสุด เป็นดังนี้
 1. หากห่างจากอาคารอ่ืน ไม่ถึง 6 เมตร ให้เก็บได้ไม่ได้เกิน 
1,200 กิโลกรัม (2,400 ลิตร)
 2. หากห่างจากอาคารอื่นมากกว่า 6 เมตรขึ้นไป ให้เก็บได้ไม่เกิน 
6,000 กิโลกรัม (12,000 ลิตร)
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ร้านจ�าหน่ายก๊าซที่ต้องแจ้งการประกอบกิจการ 
(เก็บไม่เกิน 500 ลิตร) ต้องด�าเนนิการดังนี้

1. มีถังดับเพลิงชนดิผงเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรมั 
  จ�านวนสองถัง

2. การเดินสายไฟ วัสดุและอุปกรณ์ ต้องเป็นดังนี้
 2.1 ถ้าติดตั้งบริเวณความสูงตั้งแต่ระดับพื้นถึง 1.75 เมตร
  2.1.1 สายไฟต้องเดินในท่อเหล็กหนาขนาดกลางขึ้นไป ต่อด้วย
ข้อต่อเกลียว
  2.1.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นชนดิกันระเบิด
  2.1.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีกล่องหุ้ม
  2.1.4 ท่อร้อยสายไฟท่ีต่อกับกล่องหุ้ม หรืออุปกรณ์ที่อาจมี
ประกายไฟ ต้องมีการติดตั้งข้อต่อปิดผนึก
 2.2 ติดตั้งบริเวณความสูงตั้งแต่ระดับ 1.75 เมตร ถึง 4 เมตร 
เหนือบริเวณเก็บถังก๊าซ
  2.2.1 สายไฟต้องเดินในท่อเหล็ก
  2.2.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีกล่องหุ้ม
 (*อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณนี ้ไม่ต้องเป็นชนดิกันระเบิด)
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ร้านจ�าหน่ายก๊าซที่ต้องขออนญุาตก่อนการประกอบกิจการ 
(ปริมาณการเก็บตั้งแต่ 500 ลิตรขึ้น) ต้องด�าเนนิการดังนี้

1. ด้านอาคารและสถานที่
 1.1 สถานที่ตั้งถังต้องอยู่ชั้นพื้นดินของอาคาร
 1.2 สถานที่ตั้งถังต้องห่างจากแหล่งก�าเนดิประกายไฟหรือแหล่ง
ความร้อนไม่น้อยกว่า 3 เมตร หรือมีก�าแพงกันไฟกั้น
 1.3 ฝาและผนังเป็นวัสดุทนไฟ ฝ้าหรือเพดานถ้าไม่ใช่คอนกรีต
ต้องเป็นวัสดุทนไฟ
 1.4 พื้นที่ตั้งถังก๊าซต้องเป็นพื้นคอนกรีต เรียบ และผิวพื้นต้องไม่
เกดิประกายไฟจากการเสยีดสีได้ง่าย เชน่ ซเีมนต์ขดัมนั กระเบื้องยาง ฯลฯ
 1.5 ระดับพ้ืนของที่ตั้งถังก๊าซและพ้ืนที่ ใช้สอยอื่นๆ ต้องสูงกว่า
ระดับพื้นภายนอกอาคาร

2. ด้านการเก็บรักษาถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 2.1 ปริมาณการเก็บตามที่กฎหมายก�าหนด
  ก. ห่างจากอาคารอื่นน้อยกว่า 6 เมตร เก็บได้ 1,200 
กิโลกรัม
  ข. ห่างจากอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 6 เมตร เก็บได้ 6,000 
กิโลกรัม
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 2.2 ตัง้ถังไว้ในบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ (บริเวณท่ี ได้เตรียมการไว้
เพือ่เกบ็ถงัก๊าซ)
 2.3 ตั้งถังก๊าซให้มีทางเดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 2.4 การตั้งถังก๊าซ ให้ลิ้นเปิดปิดอยู่ด้านบนเสมอ ( โกร่งหูถังอยู่
ด้านบน)
 2.5 ถงัก๊าซไม่เกนิ 15 กโิลกรัม ตัง้เรียงชดิกนัด้านกว้างไม่เกนิ 3 ถงั  
ซ้อนกันได้ไม่เกิน 3 ถัง ถังก๊าซขนาดเกิน 15 กิโลกรัม ต้ังเรียงชิดกัน 
ด้านกว้างไม่เกิน 3 ถัง และห้ามซ้อนถัง
 2.6 ตั้งถังก๊าซห่างจากฝาหรือผนังไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
ห่างจากเชิงบันได หรือประตู ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 2.7 ตั้งถังก๊าซรวมกันไม่เกิน 1,200 กิโลกรัมต่อหนึ่งกลุ ่มถัง 
ระยะห่างระหว่างแต่ละกลุ่มถังต้องไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร
 2.8 ถังก๊าซต้องใช้บรรจุต้องได้รับการทดสอบตามวาระ หรือยังไม่
หมดอายุ
 2.9 พื้นที่เก็บถังก๊าซใช้เก็บถังก๊าซเพียงอย่างเดียว ไม่มีสิ่งของหรือ
อุปกรณ์อย่างอื่นที่ ไม่เหมาะสมวางปะปนในพื้นที่เก็บถังก๊าซ
 2.10 รักษาความสะอาดในพื้นท่ีเก็บถังก๊าซ และอาคาร รวมทั้ง
ป้องกันไม่ให้ถังก๊าซมโีอกาสตกหล่น หรือกระแทก
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3. ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 3.1 มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 
กิโลกรัม บริเวณทางออก 1 ถัง และบริเวณที่เก็บถังก๊าซอีก 1 ถังทุกทุก 
600 กิโลกรัม (ร้านจ�าหน่ายชนดิใบอนญุาต 1,200 กิโลกรัม ต้องมีถัง
ดับเพลิงรวมอย่างน้อย 3 ถัง)
 3.2 ติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว หัวเซ็นเซอร์ตรวจจับการ
รั่วของก๊าซให้ติดตั้งไว้บริเวณที่มีการตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อ
ให้การตรวจจับมีความแม่นย�ามากที่สุด
 3.3 ตรวจสอบความพร้อมในการแจ้งเตือนของเครื่องส่งเสียงดัง
เมื่อก๊าซรั่วอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมในการแจ้งเตือน
 3.4 ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของถังดับเพลิง เข็มวัด 
ระดับความดันของถังดับ เพลิงอยู ่ในเกณฑ์ ใช ้งานได้ มีการเขย่าอยู ่
เป็นประจ�าเพื่อไม่ให้สารดับเพลิงตกตะกอนและจับตัวกันเป็นก้อน  
ไม่สามารถใช้งานได้เพื่อเกิดเหตุ
 3.5 ควรมีการซักซ้อมการใช้เครื่องดับเพลิงอยู่เป็นประจ�า และมี
ป้ายก�ากับการใช้เคร่ืองดับเพลิง
 3.6 อุปกรณ์ดับเพลิงควรวางไว้ในบริเวณที่สามารถหยิบจับใช้งาน
ได้อย่างสะดวกเมื่อเกิดเหตุขึ้น

คู่มอืร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (ฉบบัประชาชน)

6



 3.7 ควรมีป้ายแจ้งเตือน ก๊าซไวไฟ และวิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซรั่ว
 3.8 ต้องก�าชับให้ผู้ปฏิบัติ ในร้านไม่ก่อให้เกิดแหล่งความร้อนใน
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เก็บถังก๊าซ

4. ด้านระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์
 บริเวณอันตรายแบบที่ 1 ตั้งแต่ระดับพื้นถึงความสูง 1.75 เมตร 
บริเวณที่เก็บถังก๊าซ ต้องปฏิบัติดังนี้
 4.1 เดินสายไฟด้วยท่อโลหะอย่างหนา หรือหนาปานกลาง ต่อท่อ
ด้วยเกลียวท่อโลหะ
 4.2 กล่องและอุปกรณ์การเดินท่อเป็นชนดิเกลียวในส�าหรับต่อกับ
ท่อร้อยสายไฟและเป็นชนดิทนการระเบิด
 4.3 ติดข้อต่อปิดผนึกและใส่สารปิดผนึกบริเวณใกล้กับกล่องหุ้ม
อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อื่นท่ีอาจเกิดประกายไฟ ห่างจากกล่องหุ้มไม่เกิน 
0.46 เมตร
 4.4 อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีจะน�ามาใช้ในบริเวณนี้ต้องเป็น
ชนดิทนการระเบิดเท่านั้น

ก๊าซไวไฟ
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 บริเวณอันตรายแบบที่ 2 ตั้งแต่ระดับความสูง 1.75 เมตร จนถึง 
4 เมตร เหนือบริเวณที่เก็บถังก๊าซ ต้องปฏิบัติดังนี้
 4.5 เดินสายไฟด้วยท่อโลหะชนดิอย่างบาง หรือรางเดินสายไฟ
 4.6 กล่องและอุปกรณ์การเดินท่อต้องมีการจับยึดอย่างแข็งแรง 
และปิดมิดชิด
 4.7 ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า และวิธีเดินสายไฟฟ้าต้องต่อ 
ลงดิน
 4.8 อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีกล่องหุ้มมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้
ประกายไฟหรือความร้อนส่งผ่านมาสู่ภายนอก หากมีโอกาสเสียหายทาง
กายภายให้มีกล่องเหล็กหุ้ม

5. ด้านการควบคุมดูแล การขนส่ง และการเยียวยาผู้เสียหาย
 5.1 ร้านจ�าหน่ายก๊าซต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
ก๊าซจากผู้ค้าน�้ามัน
 5.2 ผู ้ รับใบอนุญาตต้องมีบุคลากรท่ี ได้รับการฝึกอบรมเป็น 
ผู้ปฏิบัติงานร้านจ�าหน่ายก๊าซ ควบคุมดูแลร้านจ�าหน่ายก๊าซ (ต้องมี
ผู้ที่ผ ่านการฝึกอบรมและแสดงบัตรผู้ปฏิบัติงานร้านจ�าหน่ายก๊าซอยู่
ควบคุมดูแลตลอดช่วงเวลาที่มีการประกอบกิจการ)

คู่มอืร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (ฉบบัประชาชน)
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 5.3 ต้องจัดให้มีประกันภัยคุ้มครองผู้ได้รับความเสียหายจากการ
ประกอบกิจการร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ร้านจ�าหน่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ที่ ไม่ต้องอยู่ในห้องแถวหรือตึกแถว จ�านวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท ร้านจ�าหน่ายก๊าซที่ตั้งอยู่ในตึกแถวหรือ
ห้องแถว จ�านวนเงินเอาประกันภัย 1,500,000 บาท 
 5.4 รถยนต์ส�าหรับบรรทุกถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องเป็นไป
ตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศกรม
 5.5 ผู้ขับข่ีรถยนต์บรรทุกถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องผ ่านการ
ฝึกอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานร้านจ�าหน่ายก๊าซ
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ลักษณะร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ปริมาณการเก็บก๊าซเกิน 
300 กิโลกรัม 

ต้องติดตั้งเคร่ืองส่งเสียง
ดังเมื่อก๊าซรั่ว

เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเป็น
ชนดิทนการระเบิด 

การเดนิสายไฟต้องเดนิใน
ท่อร้อยสายไฟชนดิโลหะ 
หนาปานกลางขึน้ไป ต่อ
ท่อด้วยเกลยีวท่อโลหะ

ร้อยสายไฟ
ฝาและผนงัใช้วสัดทุนไฟ 
เพดานท�าด้วยคอนครีต  

ฝ้าและคร่าวต้องใช้วสัดทุนไฟ

ปริมาณการเกบ็ก๊าซ
ตัง้แต่ 150 ลติร ถงึ 500 ลติร แจ้งประกอบกจิการ 
ตัง้แต่ 500 ลติรข้ึนไปต้องขออนญุาตประกอบกจิการ

พื้นคอนกรีตเรียบ 
สงูกว่าพืน้ภายนอกอาคาร

ปริมาณการเกบ็ก๊าซ
ร้านจ�าหน่ายก๊าซห่างจากอาคารอื่นไม่เกนิ 6 เมตร เกบ็ได้ 1,200 กโิลกรัม 

ห่างจากอาคารอื่นเกนิ 6 เมตร เกบ็ได้ 6,000 กโิลกรัม

ร้านจ�าหน่ายก๊าซต้องเป็นอาคารเอกเทศ 
(เว้นแต่ร้านจ�าหน่ายก๊าซที่เปิดกจิการมา

ก่อนปี พ.ศ. 2550)

มเีครื่องดบัเพลงิชนดิผงเคมแีห้ง 
ปริมาณสารดบัเพลงิ ไม่น้อยกว่า 6.8 กโิลกรัม 

ตดิตัง้บริเวณทางออก 1 เครื่อง  
และบริเวณท่ีตัง้ถงัก๊าซอกี 1 เครื่อง

ทกุ 600 กโิลกรัม

คู่มอืร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (ฉบบัประชาชน)
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ต้องมีหลังคาหรือโครงเหล็กป้องกันการ
กระเด็นของถังเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

มีประตูเปิด ปิด 
และปิดไว้ตลอดเวลา
ระหว่างการขนส่ง

มีป้ายวัตถุไวไฟติดไว้ด้านข้าง
และด้านหลัง

มีถังดับเพลิงชนดิผง
เคมีแห้งพร้อมใช้งาน

จ�านวนสองถัง

ข้อปฏิบัติระหว่างการขนส่ง
 - ไม่จอดรถทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ควบคุมดูแล
 - ไม่เติมน�า้มันเช้ือเพลิง เว้นแต่มีความจ�าเป็น
 - ไม่สบูบหุรี่หรือตกัเตอืนมิให้ผูอ่ื้นสบูบุหรี่ภายในระยะ 15 เมตรจากตัวรถ
 - ไม่ใช้ไฟหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ไฟ ที่ต้องใช้เช้ือเพลิงในรถ

ท้ายรถมีแถบสะท้องแสงสีแดงสลับขาว

พื้นรถรองด้วยวัสดุที่ท�าให้เกิดประกายไฟจาก
การเสียดสีได้ยาก

ตั้งถังก๊าซฯ 
ลักษณะตรง  

ให้ลิ้นอยู่ด้านบน มี
เชือกรัดหรือเข็มขัด
รัดให้แน่นตลอด
ระยะเวลาขนส่ง

ลักษณะรถยนต์บรรทุกถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องผ่าน 
การอบรมผู้ปฏิบัติงาน 

ร้านจ�าหน่ายก๊าซ
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กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรมธุรกิจพลังงาน
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 20

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900
โทร 0 2794 4809

และส�านักงานพลังงานจังหวัด กระทรวงพลังงาน

คู่มอืร้านจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (ฉบบัประชาชน)

12



คู่มอื
ร้านจ�าหน่าย

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว
(ฉบบัประชาชน)

กองความปลอดภยัธรุกิจก๊าซปิโตรเลยีมเหลว
กรมธรุกิจพลงังาน

และส�านกังานพลงังานจังหวดั
กระทรวงพลงังาน

กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
กรมธุรกิจพลังงาน 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 20
ถนนวิภาวีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรงุเทพฯ 10900
โทร 0 2794 4809

และส�านักงานพลังงานจังหวัด
กระทรวงพลังงาน
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